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Analyserapport

Provested: Mosebglle Vandveerk Ledningsnet - V02000700 / 4351000799
Udtagningsadresse: Digestykket 3, 4640 Fakse
Provetype: Drikkevand - Begreenset kontrol
Preveudtagning: 17.07.2013 kI.09:10
Prgvetager: Eurofins Miljg A/S KK1
Analyseperiode: 17.07.2013 - 22.07.2013
Provemeerke: Udendgrshane
Lab prevenr: 80000399 Enhed Kravveaerdier** DL. Metode Um
Min. Max. (%)
Mikrobiologi
Coliforme bakt. 37°C <1 MPN/100 ml i.m. 1 IDEXX-Colilert
Escherichia coli <1 MPN/100 ml i.m. 1 IDEXX-Colilert
Kimtal ved 22 °C 2 CFU/ml 200 1 ISO 6222:2002
Uorganiske forbindelser
Nitrit <0.005 mgl/l 0.1 0.005 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Metaller
Jern (Fe) <0.01 mg/| 0.2 0.01 SM 3120 ICP/OES 30
Oplysninger fra provetager
Prgvens klarhed Klar * Visuel
Pravens farve Farvelgs * Visuel
Pravens lugt Ingen * Organolep
Pravens smag Normal * Organolep
Vandtemperatur 141 °C DS 2250
pH 77 pH 7 8.5 DS 287
Ledningsevne 80 mS/m 0.1 DS/EN 27888
lIitindhold 8.9 mgl/l 5 0.1 DS/EN 25814
Resultaterne overholder kravveerdierne i Miljgministeriets bekendggrelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.
Kopi til:
Faxe Kommune , Kirsten Holt Laursen, Industrivej 2, 4683 Ronnede
22.07.2013
Kundecenter ﬁfW%W/
Tel 70224256 Annette Vendel
Rentvand@eurofins.dk Kunderadgiver
Tegnforklaring:
<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen
>: stgrre end i.p.: ikke pavist
#: ingen parametre er pavist i.m.: ikke malelig
DL.: Detektionsgraense )
Um (%): Den ekspanderede maleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i gvrigt www.eurofins.dk, sggeord: Maleusikkerhed. Side 1 af 1

**): Miligministeriets bekendgerelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.
Prevningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersgagte prove(r).
Rapporten ma ikke genaives, undtagen i sin helhed, uden prgvninaslaboratoriets skriftliae aodkendelse.
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