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ANALYSERAPPORT
Mosebglle Distributionsvandvaerk
Rylevej 16 Udskrevet: 20-05-2020
4640 Faxe Version: 1
Att.: Kurt Solbjerg-Nielsen Modtaget: 05-05-2020
Analyseperiode: 05-05-2020 -
20-05-2020
Ordrenr.: 572193
Sagsnavn Mosebglle Distributionsvandveerk
Lokalitet: Mosebaglle Distributionsvandvaerk
Provested: Fjordvej8
Prove ID: Bl. batt. i kekken
Udtaget: 05.05.2020 kl. 09:45:00
Provetype: Drikkevand - Bek. 1070:2019, Ledningsnet kontrol
Provetager: Lab/HHK
Kunde: Mosebglle Distributionsvandveerk, Rylevej 16, 4640 Faxe, Att. Kurt Solbjerg-Nielsen
Provenr.: 100457/20
Parameter Resultat Enhed Metode Graensevardi Forbruger taphane jvf BEK
1070:2019
Prgvetagning, Ledningsnet (m. flush) + - DS/EN ISO 19458:2006+MST
Manual Ptag 4.udg.2017
Igangsat pa lab. 20:08 - -
Enterokokker <1 cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000 <1
Kimtal ved 22 °C 2 Pr. mi DS/EN ISO 200
6222:2000/Till.1:2002
Kimtal ved 37 °C <1 Pr. ml DS/EN ISO
6222:2000/Till.1:2002
Coliforme bakterier <1 Pr.100 ml DS/EN ISO 9308- <1
1:2014/A1:2017
E. Coli <1 cfu/100 mi DS/EN ISO 9308- <1
1:2014/A1:2017
Nitrit, NO2- 0.002 mg/l DS/ISO 15923-1:2013 0.1 mg/l
Aluminium, Al <0.50 ug/l DS/EN ISO 17294-2:2016 200 p/l
Arsen, As 0.054 g/l DS/EN ISO 17294-2:2016 5/l
Bly, Pb 0.42 pg/l DS/EN ISO 17294-2:2016 5/l
Cadmium, Cd 0.0068 ug/l DS/EN ISO 17294-2:2016 3
Chrom, Cr 0.024 g/l DS/EN SO 17294-2:2016 50 pg/l
Kobber, Cu 0.0026 mg/l DS/EN ISO 17294-2:2016 2 mg/l
Nikkel, Ni <0.030 ug/l DS/EN ISO 17294-2:2016 20 ug/l
Zink, Zn 0.018 mg/| DS/EN ISO 17294-2:2016 3mg/l
Kommentar
Hgijst tilladelige veerdi er overholdt for de unders@gte parametre.
Helle Hornemann
Kopimodtagere:
Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev
side 1
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist
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